
Nuklid

Zębowo studnia 

SW1

Dobrzęcino studnia 

SW4

Wrząca studnia 

SW2

Ścięgnica studnia 

SW1

Kczewo studnia 

SW1a

Komorczyn 

studnia SW1

Tryt - 
3
H <5   Bq/l <5   Bq/l <5    Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l

Radon - 
222

Rn nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono 7,1   Bq/l

Rad - 
226 

Ra <0,01    Bq/l <0,01   Bq/l 0,04   Bq/l 0,04   Bq/l 0,03   Bq/l <0,01   Bq/l

Rad - 
228 

Ra <0,02    Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l

Nuklid

Sycewice studnia 

SW2

Kwakowo studnia 

SW2

Żelki               

studnia SW1

Płaszewo studnia 

SW1a

Zagórki                 

SW1A

Kończewo studnia 

SW2

Tryt - 
3
H <5   Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l

Radon - 
222

Rn nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono

Rad - 
226 

Ra <0,01   Bq/l <0,01   Bq/l 0,04   Bq/l 0,05   Bq/l <0,01   Bq/l <0,01   Bq/l

Rad - 
228 

Ra <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/1 <0,02   Bq/l

Nuklid

Widzino studnia 

SW2

Runowo Sław. 

studnia SW2

Słonowice studnia 

SW2

Bzowo studnia 

SW1

Lulemino studnia 

SW1

Żelkówko studnia 

SW1

Tryt - 
3
H <5   Bq/l <5   Bq/l <5    Bq/l <5  Bq/l <5   Bq/l <5  Bq/l

Radon - 
222

Rn nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono 3,3   Bq/l nie oznaczono nie oznaczono

Rad - 
226 

Ra <0,01   Bq/l <0,01   Bq/l <0,01   Bq/l 0,02   Bq/l <0,01   Bq/l 0,04   Bq/l

Rad - 
228 

Ra <0,02   Bq/l <0,02  Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02  Bq/l <0,02   Bq/l

Wynik 

Wynik 

KOMUNIKAT SPÓŁKI "WODOCIĄGI SŁUPSK" w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki badań jakości wody z ujęć wody pod kątem występowania substancji promieniotwórczych w roku 2022 r.

Wynik 



Nuklid

Lubuń              

studnia SW2

Komiłowo studnia 

SW2

Słupsk ujęcie 

Głobino-woda 

zmieszana

Słupsk ujęcie 

Legionów studnia 

nr 2

Słupsk ujęcie 

Westerplatte-woda 

zmieszana 

Tryt - 
3
H <5   Bq/l <5   Bq/l <5    Bq/l <5   Bq/l <5   Bq/l

Radon - 
222

Rn nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono nie oznaczono

Rad - 
226 

Ra 0,05   Bq/l <0,01   Bq/l 0,02   Bq/l <0,01   Bq/l 0,03   Bq/l

Rad - 
228 

Ra <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l <0,02   Bq/l

Wynik 

Jakość wody surowej spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.   


